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Ficha de campo correspondiente al muestreo del "Estudio y Evaluacion del potencial
hidromineral de la Comunidad Autonoma de Castilla y Le6n"

Nombre \Manantial de la Ermita \ Provincia \Soria \
N° muestra Localidad ‘Fuencaliente de El Burgo ‘ T. Municipal ‘Fuentearmegil ‘
}Identificacién del punto Datos administrativos

MTN U % Utm y Tipo de declaracién: | |

Naturaleza: |Manantial | Perimetro proteccién: | |

Profundidad: | | Propietario terreno: Municipal

Litologia: (Calizas cretacicas |

Uso del agua: |Regadio de parcelas préximas |

Toponimia: |Manantial de la Ermita |

Observaciones

Poza surgente al lado de la Ermita con abundante caudal, se observa como mana el agua formando pequefios monticulos en el fondo
de la poza. La presencia de algas es muy abundante.

Fecha 15/05/2006 Autor R. Rico / V. del Barrio




INFORME DEL ENSAYO

Manantial de la Ermita

Muestra (SO-13 |Nombre 20060456

Toma de muestra |

N° Ensayo

Recogida Datos de Campo
Fecha 16/05/2006 Temperatura del agua (°C): 18,5
Hora 16:00 Oxigeno disuelto (mg/l): 5,2
Entrega Ox disuelto, % saturacién: 62,4
Fecha 16/05/2006 ph: .
Hora 20:00 Conductividad pS/cm: 396
i Eh (mV): -24
aboratorio = i e |
ANALIZAGUA, S.L. -Valladolid Eiial v 35
Descripcion Agua mineral procedente de Manantial de la Ermita. Fuencaliente (S'oria).' Captacién de manantial
Parametros ]
p Eiw Val
Parametros microbiolégicos alor: Parametees indiesdonms Paf;”gﬁco
paramétrico
Escherichia coli (u.f.c./250ml) 0 0 Amonio (NH4) mgl/l <0,01 05
i 250
Enterococos (u.f.c./250ml) 0 0 e 8,6
Recuento bacterias 22°C (u.f.c./ml) 40 100 Color (PtICo) mg/l <t
Conduc. eléctrica a 20°C uS/cm 367 2500
Clostridium perfringens (u.f.c./100ml) 0 0
Hierro (Fe) ug/l 19 200
Manganeso (Mn) ug/l 12 50
Parametros quimicos Olor mg/l No se aprecia :
Arsénico total (As) pg/l <3 10 Oxid. permanganato (02) mg/l <0,1 5,0
Fluoruros (F) mgl/l 0,08 5,0 pH (**) 7.9 6,5-9,5
Nitratos (NO3) mg/l 10,6 50 Sabor mg/l No se aprecia *
Nitritos (NO2) mgl/l <0,03 0,5 Sodio (Na+) mgl/l 2.1 200
Sulfatos (S042-) mg/l 8,6 250
Turbidez UNF 0,1 *
* Aceptable y sin cambio anémalo
Otros Parametros
Alcalinidad (CaCO3) mg/| 198,5 . Fosfatos (PO43-) mg/l <0,5 —
Bicarbonatos (HCO3-) mgl/l 2422 — Magnesio (Mg2+) mg/l 55,9 o
Calcio (Ca2+) mg/l <8 — Potasio (K+) mgll 1,2 o
Carbonatos (CO32-) mgll 0 Residuo seco a 180°C mg/l 242 o
Dureza totil °F 234 Silice (Si02) mg/l 10,46 o
Sulfuros (HS-) mg/l <0,001 .

Valores paramétricos conforme a la siguiente reglamentacion de aguas envasadas: R.D. 1.074/2002 de 18 de Octubre, R.D.
1.744/2003 de 19 de Diciembre y correccién de erratas de 24 de Febrero de 2004.
(**) Para el agua sin gas envasada, el valor minimo podra reducirse a 4,5 unidades de pH





